
הוראות היצרן גוברות, בכל סתירה. מרכיב המערכת/הוראות אלו הינן בנוסף על הוראות היצרן - הערה 

י הוראות יצרן"עפשנתיחצי שנתיתלת חודשידו חודשיחד חודשישבועיתאור העבודהסוג הטכנאיתאור המערכתסוג התשתית

סעיפי האחזקהקירור מים עיבוי אויר' מערך אחזקה ליחמיזוג

Xxx(לחץ שמן,לחץ יניקה,לחץ ראש)בדוק ורשום לחצי מדחסים טכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

Xxx.בדוק את כמות השמן במדחסיםטכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

BAR.Xxx____  (דרך בקר היחידה)בדוק את לחצי הקרר של המאייד טכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

BAR.Xxx____  (דרך בקר היחידה)בדוק את לחצי הקרר של המעבה טכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

Xxx.(זרימת הקרר בעינית הביקורת צריכה להיות ברורה)בדוק עינית הביקורת של צנרת הנוזל טכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

טכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג
כתמי שמן ומים מסביב , בדוק את כל המערכת וודא כי אין תופעות ותנאים חריגים כמו רעשים

.ליחידה וכי סוללות המעבה נקייה מלכלוך
Xxx

_____ מדוד ורשום את שיחון יתר של המערכת טכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

℃

.Xxx

___ מים כניסה ' רשום טמפטכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

℃

___ יציאה , 

℃

BARXxx___ילר 'מפלי לחץ מים על הצ, 

Xxx.מנועי המעבים, בדוק את זרמי המדחסיםקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

טכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג
ודא מערכת הוספת כימיקלים תקינה  ph (7)נא בדוק את מערכת טיפול במי מחזור ודא רמת 

ומוסתת
Xxx

Xxx.סובב את מאווררי המעבה לוודא מרווח חופשי בפתחי האוורורטכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

Xx.ניקוי מסנני מים משאבותטכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

Xx.בדוק תקינות הבידודטכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

Xx.בדוק וכייל במידת הצורך– ומדי לחץ ' מדי טמפטכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

Xx.(דרך בקר היחידה)בדוק את גובה השמן טכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

Xx.(זרמי עבודה, מצב פריקת המדחס, י זרימת הקרר בעינית"ע)בדוק את טעינת הקרר טכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

Xx.(י הוראות היצרן"עפ)מסור שמן מהמדחס למעבדה לבדיקת שיעור הלחות ורמת החומציות טכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

Xx.בצע בדיקות של דליפות חומר קירורטכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

Xx.(ראה דף טיפולים של לוח חשמל)בדוק ונקה את לוח החשמל של היחידה חשמלאיקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

Xx.בצע חיזוק ברגים בלוח החשמל של היחידהחשמלאיקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

Xx.נקה והרכב את כל מסנני המים, פרקטכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

Xx.נקה וצבע את כל האיזורים המראים סימני קורוזיהטכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

Xx.י הצורך"נקה את סוללת המעבה עפטכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

Xxהקשב לרעשים חריגים במדחסיםטכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

Xx.הקשב לרעשים חריגים במנועי המעבהטכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

XX.בדוק את מנועי המעבים וודא שאין רעידות או זריקה של כנף המעבהטכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

XX.מחליף חום/ילר'בדוק מפל לחץ מים על הצטכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

XX.בדוק הארקה של המדחסים המנועיםחשמלאיקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

XX.חזק תפסים רופפים, רעידות, בדוק צנרת גז קירור ואביזריהטכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

XXבדוק תקינות ברזי סגירה שוניםטכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

XXבדוק תקינות שסתום ביטחון מעבהטכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

XXבדוק תקינות שסתום סולונואידיטכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

XX.הידוק ברגים+ בדוק תקינות שסתום התפשטות משווה לחץ טכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

XX.בידוד וציפוי הבידוד בצנרת, בדוק תקינותטכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

XX.החלף אבנים לפי הצורך, בדוק מצב מסנן מייבשטכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

XX.בדוק פעולות מערכת הפיקוד והבקרה בשלמותהטכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

XX.בדוק פעולת מגן זרימהטכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

XX.נקה את מכלול היחידה מלכלוך ומחלודהטכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

XX.בדוק לחצי מיכל התפשטות ומילוי חנקן בהתאם לצורךטכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

XX.בצע תיקוני בידוד כללייםטכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

XX.בדיקת יסודית של הטמפרטורה בבניין ובמתקן והגשת דוח מפורטטכנאי מיזוגקירור מים עיבוי אויר' יחמיזוג

סעיפי האחזקהמערך אחזקה למשאבת חוםמיזוג

Xxx......שמן , .....דחיסה , PSI.... יניקה , בדוק קריאת מדי לחץטכנאי מיזוגמשאבת חוםמיזוג

אויר חוזר  ' רשום טמפטכנאי מיזוגמשאבת חוםמיזוג

℃

אספקה , ....

℃

. ....Xxx

A, ...... A.Xxx...... רשום זרמי עבודה במדחסים טכנאי מיזוגמשאבת חוםמיזוג

Xxx.מפוח ומדחסים, בדוק והקשב לרעשים וזעזועים חריגים ביחידהטכנאי מיזוגמשאבת חוםמיזוג

Xxx.בדוק עין בקורת לחוסר גזטכנאי מיזוגמשאבת חוםמיזוג

Xxx.בדוק גובה השמן בעינית המדחס בפעולה ובהדממהטכנאי מיזוגמשאבת חוםמיזוג

Xxx.במגע יד- בדוק תקינות גופי חימום בגוף המדחס טכנאי מיזוגמשאבת חוםמיזוג

Xxx.ומנועי הפעלה, פרקים, בדוק תריסי אויר ושמן ציריםטכנאי מיזוגמשאבת חוםמיזוג

Xxx.(מעבה חורף, מאייד קיץ)בדוק ונקה ניקוז אגן המים של סליל הקירור טכנאי מיזוגמשאבת חוםמיזוג

Xxx.נקה או החלף לפי הסוג ולפי הצורך, בדוק מסנני אוירטכנאי מיזוגמשאבת חוםמיזוג

Xxx.סוך מסבי ציר המפוח ומסבי המנועטכנאי מיזוגמשאבת חוםמיזוג

Xxx.'תרמוסטט וכו, מפסק דגל, בדוק תקינות מערכת ההפעלה והפיקודטכנאי מיזוגמשאבת חוםמיזוג

A ..... A ..... A.Xxx..... מדוד זרם פעולה - בדוק תקינות גופי החימום במדחסים טכנאי מיזוגמשאבת חוםמיזוג

Xxx.ברז חשמלי ושסתום לחץ קבוע, בדוק תקינות שסתום התפשטותטכנאי מיזוגמשאבת חוםמיזוג

Xx.בדוק מעבר הפיקוד וההפעלה ממצב קיץ לחורף ולהיפךטכנאי מיזוגמשאבת חוםמיזוג

Xx.בדוק נזילות שמן וגז סביב אטם ציר המדחס וליד מחבריםטכנאי מיזוגמשאבת חוםמיזוג

Xx.בדוק שאין מגע בין צינורות רועדיםטכנאי מיזוגמשאבת חוםמיזוג

X.(במדחסים)בדוק כושר יניקה כנגד לחץ ראש טכנאי מיזוגמשאבת חוםמיזוג

X.מסנן- בדוק והחלף לפי הצורך את אבני המייבש טכנאי מיזוגמשאבת חוםמיזוג

X.חזק חיבורים ומהדקים, הבקרה והפיקוד, בדוק מערכת החשמלחשמלאימשאבת חוםמיזוג

X.בדוק בידוד המערכת החשמלית והמנועים כלפי ההארקהחשמלאימשאבת חוםמיזוג

X.מנועים וגוף היחידה, בדוק מערכת הארקהחשמלאימשאבת חוםמיזוג

X.בדוק פתיחה וסגירה מלאים של ברזי סגירה ופיקודטכנאי מיזוגמשאבת חוםמיזוג

X.בדוק חיבורים גמישים מהיחידות לתעלותטכנאי מיזוגמשאבת חוםמיזוג

X.בדוק תקינות בדוד היחידה ואטום הפנליםטכנאי מיזוגמשאבת חוםמיזוג

X.שטוף במים ובחומר ניקוי את סלילי המאייד והמעבהטכנאי מיזוגמשאבת חוםמיזוג

X.בדוק ויסות אויר במפזרים ובין האזוריםטכנאי מיזוגמשאבת חוםמיזוג

X.בדוק חיזוקי צנרת כבלים ומתלים בגוף היחידהטכנאי מיזוגמשאבת חוםמיזוג

X.בדוק טיב השמן במדחסים והחלף לפי הצורךטכנאי מיזוגמשאבת חוםמיזוג

טכנאי מיזוגמשאבת חוםמיזוג
השתקה ומצבי תפעול , הפעל המערכת ובדוק פעולה סדירה ורצופה של הפיקוד במצבי הפעלה

.בקירור ובחימום, בעומס חלקי
X

X.בצע ניקיון יסודי של היחידה ונקה חלודהטכנאי מיזוגמשאבת חוםמיזוג

X.בצע תיקוני צבע כללייםטכנאי מיזוגמשאבת חוםמיזוג

טכנאי מיזוגמשאבת חוםמיזוג
בדוק ערכים תקינים  ). CFM.....רשום , בדוק כמויות אויר במפוח היחידה או ביציאה מתעלות האוויר

(לפי הספרות
X

מיזוג
מערך אחזקה למערכות סינון וטיהור אויר 

ד"לחדרי ממ
סעיפי האחזקה

Xxיש לבצע הפעלת המפוחטכנאי מורשהד"מערכות סינון וטיהור אויר לחדרי מממיזוג

X.למסנן ולמערכת, כ כולל למפוח"יש לבצע בדיקה למערכת האבטכנאי מורשהד"מערכות סינון וטיהור אויר לחדרי מממיזוג

X(4570י "ת)י התקנים המחייבים לטיפול במערכת לרבות תקן הישראלי " הבדיקות יבוצעו עפטכנאי מורשהד"מערכות סינון וטיהור אויר לחדרי מממיזוג

Xצנרת ומכשירי מדידה, שסתומים, בדיקות חזותיות של רכיבים עיקריים כגון מסנןטכנאי מורשהד"מערכות סינון וטיהור אויר לחדרי מממיזוג

Xנמצא פתוח ("פלומבה") אלא אם חותם היצרן  לשנהבדיקת שקילה אחתטכנאי מורשהד"מערכות סינון וטיהור אויר לחדרי מממיזוג

Xבדיקת ספיקהטכנאי מורשהד"מערכות סינון וטיהור אויר לחדרי מממיזוג

X אחת לשלוש שניםיתר-בדיקת תפקוד והגעה ללחץטכנאי מורשהד"מערכות סינון וטיהור אויר לחדרי מממיזוג

סעיפי האחזקהמערך אחזקה למפוחי אוירמיזוג

Xxx.הקשב לרעשים ולרעידות חריגיםטכנאי מיזוגמפוחי אוירמיזוג

Xxx.הפעל המפוח והקשב לרעשים בזמן ההתנעהטכנאי מיזוגמפוחי אוירמיזוג

Xxx.החלף לפי הצורך רצועות רזרביות. בדוק מצב הרצועותטכנאי מיזוגמפוחי אוירמיזוג

Xx.גרז מסבי המפוח והמנוע לפי הצורךטכנאי מיזוגמפוחי אוירמיזוג

Xx.נענע כנפי המפוח ובדוק חיזוק לצירטכנאי מיזוגמפוחי אוירמיזוג

Xx.השווה לנדרש..... Aבדוק ורשום זרם עבודה חשמלאימפוחי אוירמיזוג

X.נקה באופן יסודי את מכלול המפוחטכנאי מיזוגמפוחי אוירמיזוג

X.בדוק ציריות גלגלי רצועה, הדק ברגי החיזוק של המפוחטכנאי מיזוגמפוחי אוירמיזוג

X.בדוק שלמות ואטום חיבורים גמישים לתעלותטכנאי מיזוגמפוחי אוירמיזוג

X.וודא כיוון סביב המנוע. בדוק פיקוד הפעלה מקרוב ומרחוקטכנאי מיזוגמפוחי אוירמיזוג

X.הדק כל חיבורי החשמל במנוע ובמפסקטכנאי מיזוגמפוחי אוירמיזוג

X.בדוק הארקת המנוע וגוף המפוחחשמלאימפוחי אוירמיזוג

X.גרז חלודה ובצע תיקוני צבעטכנאי מיזוגמפוחי אוירמיזוג

X.השלם שילוט חסרטכנאי מיזוגמפוחי אוירמיזוג

טכנאי מיזוגמפוחי אוירמיזוג
בדוק ערכים תקינים  לפי ). CFM......... מדוד ורשום כמויות אויר ביציאה מהמפוח או מהתעלות 

(הספרות
X

סעיפי האחזקהמערך אחזקה למפוח שחרור עשןמיזוג

Xxx.הקשב לרעשים ולרעידות חריגיםטכנאי מיזוגמפוח שחרור עשןמיזוג

Xxx.הפעל המפוח והקשב לרעשים בזמן ההתנעהטכנאי מיזוגמפוח שחרור עשןמיזוג

Xxx.גרז מסבי המפוח והמנוע לפי הצורךטכנאי מיזוגמפוח שחרור עשןמיזוג

Xxx.נענע כנפי המפוח ובדוק חיזוק לצירטכנאי מיזוגמפוח שחרור עשןמיזוג

Xxx.השווה לנדרש..... Aבדוק ורשום זרם עבודה טכנאי מיזוגמפוח שחרור עשןמיזוג

X.נקה באופן יסודי את מכלול המפוחטכנאי מיזוגמפוח שחרור עשןמיזוג

X.בדוק ציריות גלגלי רצועה, הדק ברגי החיזוק של המפוחטכנאי מיזוגמפוח שחרור עשןמיזוג

X.בדוק שלמות ואיטום חבורים גמישים לתעלותטכנאי מיזוגמפוח שחרור עשןמיזוג

X.וודא כיוון סביב המנוע. בדוק פיקוד הפעלה מקרוב ומרחוקטכנאי מיזוגמפוח שחרור עשןמיזוג

X.הדק כל חיבורי החשמל במנוע ובמפסקחשמלאימפוח שחרור עשןמיזוג

X.בדוק הארקת המנוע וגוף המפוחחשמלאימפוח שחרור עשןמיזוג

X.גרז חלודה ובצע תיקוני צבעטכנאי מיזוגמפוח שחרור עשןמיזוג

X.השלם שילוט חסרטכנאי מיזוגמפוח שחרור עשןמיזוג

CFM.X......... מדוד ורשום כמויות אויר ביציאה מהמפוח או מהתעלות טכנאי מיזוגמפוח שחרור עשןמיזוג

סעיפי האחזקהדמפר-תריס אשמיזוג

Xx.בדוק את מערך תריסי האש על ידי הפעלה וודא פעילות תקנית טכנאי מיזוגדמפר-תריס אשמיזוג

Xx.במידה וקיימת מערכת בקרת מבנה יש לבדוק מול הבקרה תפקוד וחיווי נכון של כל תריסטכנאי מיזוגדמפר-תריס אשמיזוג

Xx.ודא פעילות חופשית של התריסים טכנאי מיזוגדמפר-תריס אשמיזוג

X.כחלק מבדיקת אינטגרציה -יש להזמין חברה חיצונית לביצוע בדיקה שנתית למערך דפרי האש טכנאי מיזוגדמפר-תריס אשמיזוג

סעיפי האחזקה(א"יט)מערך אחזקה ליחידות טיפול באוויר מיזוג

Xxxהזעה,נזילות,רעידות, רעש , בדוק חזותית של היחידה טכנאי מיזוג(א"יט)יחידות טיפול באוויר מיזוג

- רצוי ' הפרש טמפ)אוויר ביציאה מהמזגן ' בדוק טמפטכנאי מיזוג(א"יט)יחידות טיפול באוויר מיזוג

℃

 12).Xxx

Xxxבדוק מצב ומתח רצועות במידה וקייםטכנאי מיזוג(א"יט)יחידות טיפול באוויר מיזוג

Xxxניקוי או החלפת מילוי של מסנני אוירטכנאי מיזוג(א"יט)יחידות טיפול באוויר מיזוג

XXxפ הצורך"תיקון איטום בזפת ע, ניקוי בריכת הניקוז ויציאת הניקוז טכנאי מיזוג(א"יט)יחידות טיפול באוויר מיזוג

XXxברזי מודוטרול ודמפרים לכל אזורי היחידה, בדיקת פעולת המיכשור והפיקוד מפסק דגל טכנאי מיזוג(א"יט)יחידות טיפול באוויר מיזוג

XXxניקוי מסנני המים ובדיקת פעולת ברזיםטכנאי מיזוג(א"יט)יחידות טיפול באוויר מיזוג

XXx.ניקוי סוללות מצידן החיצוני באמצעות מים וחומר ניקוי טכנאי מיזוג(א"יט)יחידות טיפול באוויר מיזוג

XXxגירוד מסבים בעלי פטמות גרוזטכנאי מיזוג(א"יט)יחידות טיפול באוויר מיזוג

XXxדמפרים לכל אזור, מודוטרולים , שימון צירי ברזים טכנאי מיזוג(א"יט)יחידות טיפול באוויר מיזוג

XXxגרוז מדפים ומוטות מנועים, ניקוי היחידה בשלמותה טכנאי מיזוג(א"יט)יחידות טיפול באוויר מיזוג

XXXתיקון חיבורים גמישים לתעלות אוירטכנאי מיזוג(א"יט)יחידות טיפול באוויר מיזוג

XXXג המנוע והמיכשור החשמלי"הידוק כל חיבורי החשמל עחשמלאי(א"יט)יחידות טיפול באוויר מיזוג

XXXבדוק הארקהחשמלאי(א"יט)יחידות טיפול באוויר מיזוג

XXXהידוק ברגים כלליטכנאי מיזוג(א"יט)יחידות טיפול באוויר מיזוג

XXXבדיקת התקנה בקו ישר של גלגלי הרצועותטכנאי מיזוג(א"יט)יחידות טיפול באוויר מיזוג

XXXתיקוני בידוד כלליים בתוך היחידהטכנאי מיזוג(א"יט)יחידות טיפול באוויר מיזוג

XXXבדיקת איטום הפנלים ותיקון סרטי האטימהטכנאי מיזוג(א"יט)יחידות טיפול באוויר מיזוג

XXXפ הצורך"י חומר כימי ע"ניקוי פנימי של הסוללות עטכנאי מיזוג(א"יט)יחידות טיפול באוויר מיזוג

XXXמריחת גריז על הציר של המפוחטכנאי מיזוג(א"יט)יחידות טיפול באוויר מיזוג

XXXחיזוק לציר, כנפיים ,בדיקת מצב המפוח טכנאי מיזוג(א"יט)יחידות טיפול באוויר מיזוג

XXXגרד חלודה צבע כנדרש, נקה ביסודיות גוף היחידה טכנאי מיזוג(א"יט)יחידות טיפול באוויר מיזוג

XXXהפעל היחידה בדוק פעולת הפיקוד בכל המצביםטכנאי מיזוג(א"יט)יחידות טיפול באוויר מיזוג

XXXפ הצורך,ווסת ע, השווה לנדרש , מדוד כמיות אויר בתעלות טכנאי מיזוג(א"יט)יחידות טיפול באוויר מיזוג

XXXרשום זרם פעולת המנועחשמלאי(א"יט)יחידות טיפול באוויר מיזוג

XXXרשום זרם פעולת גופי חימוםחשמלאי(א"יט)יחידות טיפול באוויר מיזוג

סעיפי האחזקהיחידת מפוח נחשוןמיזוג

xxxניקוי והחלפת מסנניםיחידת מפוח נחשוןמיזוג

xxxנקה את סוללת המיים והרחק גופים זריםיחידת מפוח נחשוןמיזוג

xxx.בדוק ונקא את בריכת הניקוז וצנרת הניקוזיחידת מפוח נחשוןמיזוג

xxx.בדוק שיפועי ניקוז נכונים ותקן בהתאםיחידת מפוח נחשוןמיזוג

xxx.בדוק שלימות חיבורים למים ותעלות חשמליחידת מפוח נחשוןמיזוג

xxx(.במידה וקיים)בדוק הגנות לגופי חימום יחידת מפוח נחשוןמיזוג

xxx.בדיקת תקינות עבודת מפוחים ומהירויותיחידת מפוח נחשוןמיזוג

סעיפי האחזקהמיזוג-משאבות מייםמיזוג

xxxבדוק ורשום  זרם מנועמשאבות מייםמיזוג

xxx.בדוק מפלי לחץ והשווה לנתוני המשאיבהמשאבות מייםמיזוג

קובץ הוראות אחזקה- הוראות אחזקה



הוראות היצרן גוברות, בכל סתירה. מרכיב המערכת/הוראות אלו הינן בנוסף על הוראות היצרן - הערה 

י הוראות יצרן"עפשנתיחצי שנתיתלת חודשידו חודשיחד חודשישבועיתאור העבודהסוג הטכנאיתאור המערכתסוג התשתית

xxx.נקה את מסנני המייםמשאבות מייםמיזוג

xx.פתח וסגור את כל ברזי המערכת משאבות מייםמיזוג

xxx.חיזוק ברגי אטם ופעל בהתאם לממצאים,בדוק נזילות משאבות מייםמיזוג

סעיפי האחזקהמערך האחזקה של מערכת האינסטילציהאינסטילציה

סעיפי האחזקהמערך אחזקה משאבות טבולות לביוב גולמימשאבת ביוב

Xxx.בדוק חזותית רעידות ולשמיעת רעשיםאיש אחזקהמשאבות טבולות לביובמשאבת ביוב

Xxx.וודא שברז אל חוזר פועל, הפעל המשאבה ידניתאיש אחזקהמשאבות טבולות לביובמשאבת ביוב

Xxx.(הנמצאות בבור)בדוק פעולות הפיקוד להפעלת המשאבות חשמלאימשאבות טבולות לביובמשאבת ביוב

X.שטוף במים, הוצא המשאבה מהבוראיש אחזקהמשאבות טבולות לביובמשאבת ביוב

X.הסר חלודה ובצע תיקוני צבעאיש אחזקהמשאבות טבולות לביובמשאבת ביוב

X.בדוק מצב אטם ואטם מכניאיש אחזקהמשאבות טבולות לביובמשאבת ביוב

X.בדוק מצב השמןאיש אחזקהמשאבות טבולות לביובמשאבת ביוב

X.חיבורי החשמל ותקינות הארקה, בדוק תקינות כבל ההזנהחשמלאימשאבות טבולות לביובמשאבת ביוב

איש אחזקהמשאבות טבולות לביובמשאבת ביוב
במידה שהמשאבה מותקנת במקלט או במקום אחר בו סוג הציוד שעות העבודה של המשאבה 

.בפועל הוא מועט ניתן לבצע את הוצאת המשאבה מהבור אחת לשנתיים
x

X.נקה מצופי פיקודאיש אחזקהמשאבות טבולות לביובמשאבת ביוב

X.בדוק פעולת שסתום אל חוזראיש אחזקהמשאבות טבולות לביובמשאבת ביוב

Xוודא תקינות פיקוד ובקרה לבקרת המבנהאיש אחזקהמשאבות טבולות לביובמשאבת ביוב

סעיפי האחזקהשירותים, מערך אחזקה לאביזרי מקלחתשירותים

Xxx.סדקים וכדומה, קיבוע האסלה, בדוק ויזואלית את האסלה- אסלות איש אחזקהשירותים ומקלחותשירותים

Xxx.שבר וכדומה, בדוק חיזוק הברגים של מכסה האסלה– מכסה אסלות איש אחזקהשירותים ומקלחותשירותים

Xxx.חיזוק וכדומה, סדקים, בדוק ויזואלית את הכיורים– כיורים איש אחזקהשירותים ומקלחותשירותים

Xxx.חיזוק צנרת המים של הברז וכדומה, ויזואלית, בדוק קיבוע הברז– ברזים איש אחזקהשירותים ומקלחותשירותים

Xxx.סדקים וכדומה, בדוק קיבוע הסבונית– סבוניות איש אחזקהשירותים ומקלחותשירותים

Xxx.סדקים וכדומה, חיזוק, בדוק קיבוע המראה-  מראה איש אחזקהשירותים ומקלחותשירותים

Xxx.סדקים וכדומה, בדוק קיבוע המכשיר– מדיפי ריח איש אחזקהשירותים ומקלחותשירותים

Xxx.ויזואלית וכדומה, חיזוק ברגים, בדוק קיבוע המכשיר– מכשיר נייר טואלט איש אחזקהשירותים ומקלחותשירותים

Xxx.(בדיקה מדגמית)לבדיקת ניקיון " סיפון"בצע פירוק איש אחזקהשירותים ומקלחותשירותים

Xxx.בודק יניקת אוויר משירותיםאיש אחזקהשירותים ומקלחותשירותים

Xxx.בדוק מנעול וצירים, בדוק חיזוק דלתות השירותיםאיש אחזקהשירותים ומקלחותשירותים

XXתקינות מערכת החשמל, בצע בדיקת ראיה לחוסר בנזילות מיםחשמלאידוד מים חמיםשירותים

Xיש לבצע ניקוי חיטוי למניעת ליגיונלה במערכת מים חמיםאחראי מיםדוד מיים חמיםשירותים

רכיבי כיבוי אש
משאבות מים , מערך אחזקה למתזים

וצנטריפוגלית לכיבוי אש
סעיפי האחזקה

Xxxבדוק גובה דלק במיכל דלק משאבת דלקחשמלאימשאבהרכיבי כיבוי אש

Xxxבדוק מצב צינורות הדלק וחיבורים למשאבת הדלקחשמלאימשאבהרכיבי כיבוי אש

Xxxבדוק שסתום סולונואיד מי קירור מנוע במידה וקייםחשמלאימשאבהרכיבי כיבוי אש

Xxxבדוק משאבת מים לקירור מנוע במשאבת הדיזלחשמלאימשאבהרכיבי כיבוי אש

Xxxנקה מסנן מים בכניסה לרדיאטור משאבת דיזל במידה וקייםחשמלאימשאבהרכיבי כיבוי אש

Xxxבדוק כבלי מצברים, נקה וחזק חיבורי מצברים למשאבת דיזלחשמלאימשאבהרכיבי כיבוי אש

xXדלק ואויר למשאבת דיזל, בדוק והחלף מסנן שמןחשמלאימשאבהרכיבי כיבוי אש

xXבדוק והחלף מסנן מים בכניסה למצנן משאבת דיזלחשמלאימשאבהרכיבי כיבוי אש

xXבדוק מתלי מנוע לתושבתחשמלאימשאבהרכיבי כיבוי אש

xXבדוק והדק חיבורי חשמלחשמלאימשאבהרכיבי כיבוי אש

xXצירי משאבות (בהתאם לצורך)בדוק וכוון , וחלקים נעים, מנוע דיזל, גרז מיסבי המשאבותחשמלאימשאבהרכיבי כיבוי אש

חשמלאיכללירכיבי כיבוי אש

הפעלה ומפסקים, בדיקות מערכת חשמל

א" דקות כ10הפעל משאבה חשמלית ומשאבת דיזל למשך .   1

ומתח טעינה ובדוק משווה טעינה, בדוק מטען.   2

בדוק ונקה נתיכים בלוח חשמל משאבת דיזל וחשמלית.    3

בדוק גובה מפלס מאגר המים וניקיון המאגר.    4

בדוק מגופי מים ראשיים בצנרת.    5

בדוק מערכת אזעקה ושילוט.    6

XxX

Xxי הפעלת ברז ניקוז"בדוק זרימת מים בצנרת הספרינקלרים עחשמלאימתזיםרכיבי כיבוי אש

xX.וודא הפעלת משאבת כיבוי אשחשמלאימתזיםרכיבי כיבוי אש

XxX.(באם קיים)בדוק הפעלת פעמון האזעקה חשמלאימתזיםרכיבי כיבוי אש

XxX".פתוח"וודא העברת המגוף לאחר הבדיקה למצב . בדוק מגוף ראש מערכת לפתיחה וסגירהחשמלאימתזיםרכיבי כיבוי אש

xX.בדוק תקינות רגשי זרימה ומצב מגוף ראשיחשמלאימתזיםרכיבי כיבוי אש

xXבדוק וכוון פרסוסטט לחץ מים, בדוק והפעל הפעלת חירום ידניתחשמלאימתזיםרכיבי כיבוי אש

xXבדוק שסתומים אל חוזרים בצנרת כיבוי אשחשמלאימתזיםרכיבי כיבוי אש

xXבדוק ונקה מאגר מי כיבוי אש מעצמים זריםחשמלאימתזיםרכיבי כיבוי אש

xXהזמן את חברת השירות לבצע בדיקה תקופתית וודא קבלת אישור תקינותחשמלאימתזיםרכיבי כיבוי אש

xXי הוראות היצרן"בדוק המערכת עפחשמלאימערכת הגברת לחץ לכיבוי אשרכיבי כיבוי אש

לוחות חשמל
פיקוד /מתח גבוה /מערך אחזקה ללוחות חשמל 

ובקרה
סעיפי האחזקה

חשמלאיכללילוחות חשמל
בדיקת איזון בין הפאזות ובין שני מסלולי ההזנה בכל לוחות החשמל במתקן באמצעות ביצוע מדידות 

ובעזרת מערכת בקרת המבנה
x

x. ולוחות אזורייםUPSלוחות , בדיקת תכולה הרמוניות ומתח בין אפס להארקה בלוחות ראשייםחשמלאיכללילוחות חשמל

Xx.בדיקת קיום ועדכניות תוכניות הלוחחשמלאילוחות חשמללוחות חשמל

Xx.בדיקת פעולת כל נורות הסימון והאזעקהחשמלאילוחות חשמללוחות חשמל

Xx.הקשב לרעשים חריגיםחשמלאילוחות חשמללוחות חשמל

Xx.חזק והשלם שילוט בלוחחשמלאילוחות חשמללוחות חשמל

Xx.מדוד ורשום זרמי פעולה של מנועיםחשמלאילוחות חשמללוחות חשמל

Xx.רשום זרם ומתח בכל פזה, בדיקה וכיול מדי זרם ומתחחשמלאילוחות חשמללוחות חשמל

Xx.מתגים ולחצנים, בדוק פעולת מפסקיםחשמלאילוחות חשמללוחות חשמל

Xx.חיזוק תפסים לראשי כבלים נכנסים ויוצאיםחשמלאילוחות חשמללוחות חשמל

Xx.בסיסי מבטיחים שלמים/בדוק נתיכים שלמים ומתאימיםחשמלאילוחות חשמללוחות חשמל

X.וודא שאין פיח, בדוק מגעי המפסק הראשי ומפסיקים נקיים שלמיםחשמלאילוחות חשמללוחות חשמל

X.חבורים ומהדקים בכל לוח, הידוק ברגי מגעיםחשמלאילוחות חשמללוחות חשמל

X.נקה באופן סופי בשואב אבק תעשייתיחשמלאילוחות חשמללוחות חשמל

X.ממסרי זמן ויחידות פיקוד, בדיקת ממסריםחשמלאילוחות חשמללוחות חשמל

X.בדוק פעולת מנגנוני המפסקים הראשייםחשמלאילוחות חשמללוחות חשמל

X.ריסוס נקודות המגע החשמליות בלקטרסולחשמלאילוחות חשמללוחות חשמל

X.הפעלה ללא ציוד של כל מעגלי הפיקוד ובדיקת פעולה נכונה של כל הפונקציותחשמלאילוחות חשמללוחות חשמל

X.הגוף והדלתות, בדיקת הארקת הלוחחשמלאילוחות חשמללוחות חשמל

X.תיקוני צבע ושימון צירים, ניקוי חיצוניחשמלאילוחות חשמללוחות חשמל

X.בדוק איזון הפזות ושפר לפי הצורךחשמלאילוחות חשמללוחות חשמל

X.בדוק פעולת קבלים ואוטומט שמירת כופל הספקחשמלאילוחות חשמללוחות חשמל

חשמלאילוחות חשמללוחות חשמל
ושמור  (צילום אינפרה אדום)מחברים ומפסקים באמצעות ציוד מתאים , כבלים, בדוק חום הלוח

.סריקה טרמוגרפית בלוח תחת עומס ודלתות פתוחות.תיעוד לבדיקה 
X

Xx.בדיקת קיום ועדכניות תוכניות הלוחחשמלאילוחות חשמללוחות חשמל

x.האוטמטיים בהתאם לסימן הרשום בסימון המבטח (מתח נמוך וגבוה)כוונון המפסקים חשמלאילוחות חשמללוחות חשמל

x.בדוק הזרם הנקוב של מפסקי הזרם מתאים לתוכניות המעודכנות במתקןחשמלאילוחות חשמללוחות חשמל

חשמלאילוחות חשמללוחות חשמל

כולל ניקוי -י המלצות היצרן על ידי טכנאי מוסמך מטעם היצרן "טיפול במפסקי מתח נמוך וגבוה עפ

בדיקת עבודת וכיול הגנות ,בדיקת מנועיםוסליל הפסקהוהפעלה,בדיקת מנגנוני הפעלה,שימון,

.באמצעות עמדת בדיקה מקורית של היצרן

x

xXבדיקת תקינות המפסקים באמצעות התחברות בתקשורת למפסקים- מפסקי זרם חשמלאילוחות חשמללוחות חשמל

x.יש לבצע סריקה טרמוגרפית חוזרת לנקודות בעתיות שטופלוחשמלאילוחות חשמללוחות חשמל

X.(גנרטור)בדוק פעולת מפסק מחלף לפעולת חירום חשמלאילוחות חשמללוחות חשמל

סעיפי האחזקהשער חשמלילוחות חשמל

Xxבדוק ונקה את לוח הפיקוד והאביזריים החשמלייםשער חשמלילוחות חשמל

Xx.ומפסקי גבול ,בדוק תקינות לחצני הפעלה שער חשמלילוחות חשמל

Xx.תקן בהתאם לצורך,הפעל את השער והקשב לפעולה שקטה ורציפהשער חשמלילוחות חשמל

סעיפי האחזקהמערך האחזקה לגופי תאורה ותאורת חירוםתאורה

X.הפעל מתקן התאורה באמצעות מתג הפעלה ידניתחשמלאיתאורהתאורה

חשמלאיתאורהתאורה
השתמש . חלקים ונורות כנדרש, החלף גופים. וודא פעולה תקינה של מערכת התאורה וגופי התאורה

.לפי הצורך באמצעי הרמה מתאימים
X

X.נקה גופי תאורה במטלית לחה בהתאם לצורךחשמלאיתאורהתאורה

X.החלפת חלקים, תיקוני צבע, תיקון גופים, בדיקת גופי תאורה חיצונייםחשמלאיתאורהתאורה

X.בדיקת גלאי אור ותפעול אוטומטי של התאורהחשמלאיתאורהתאורה

חשמלאיתאורהתאורה
תקן צבע תרני עמודי תאורה . החלף נורות פגומות ונקה מכסים. בדוק שלמות מערכת תאורת חוץ

.כנדרש
X

X.י חשמלאי מוסמך לכל גופי התאורה במבנה"בדיקה מקיפה עחשמלאיתאורהתאורה

X. שנים5יש לבצע בדיקת הארקה אחת ל חשמלאיתאורהתאורה

X.בדוק קיבוע מנורת החירום לקיר או לתקרהחשמלאיתאורת חירוםתאורה

X.י לחיצת הכפתור והדלקת הנורה"בדוק פעולת מנורת החירום עחשמלאיתאורת חירוםתאורה

X.נקה את גוף המנורה באמצעות מטלית יבשהחשמלאיתאורת חירוםתאורה

X.בדוק את מנורות החירום במבנה במידה שהמנורה לא תקינה ציין בהערות היכן מיקומהחשמלאיתאורת חירוםתאורה

X(לחצן ביקורת)בדוק תקינותם של כל גופי תאורת החירום והשלטים בעלי מתגחשמלאיתאורת חירוםתאורה

X.החלף נורות חירום שאינן דולקותחשמלאיתאורת חירוםתאורה

חשמלאיתאורת חירוםתאורה

תקנות שרותי כבאות :  י התקנים להלן"מעבר לבדיקה לעיל יש לבצע בדיקה לתאורת חירום עפ

מבוסס על התקן הבינלאומי ) 2.22 חלק 20י "תקן ישראלי ת; 1970, תקנות התכנון והבנייה; 1972

IEC 60598) ;786י "תקן ישראלי ת

X

Xבצע בדיקה כללית של כל גופי התאורה ותאורת החירום במערכת בקרת מבנהחשמלאיתאורת חירוםתאורה

סעיפי האחזקה  מערך אחזקה למערכת גנרטור חירוםגנרטור

XXxרצועות מאוורר, דלק, שמן, בדיקת נזילות מיםחשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

XXxבדיקת צנרת מים דלק ושמןחשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

XXxבהתאם לצורך יש לנקות קטבי המצבר- בדיקת מד טעינת מצבר , בדיקת שילוטחשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

xXXxבמצברים ודלק במיכל, מים ברדיאטור, בדיקה ורישום מפלס שמן מנועחשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

XXx(במידה וקיים חימום מקדים)בדיקת ורישום חום מנוע חשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

xXXxבדיקת תקינות נוריות סימון ואזהרהחשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

XXxבדיקה ידנית של משאבת הדלקחשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

xxX.פתח פקקים וודא תקינות גובה נוזל: בצע טיפול למצבריםחשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

xXהחלף במידה ונדרש- בדוק מצב המסנן חשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

XXx.הפעלה בעומס בתאום עם הלקוחחשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

XXxרישום שעות עבודהחשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

חשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור
מתח ותדר , נזילות ותקינות טעינת מצברים, בזמן הפעלת בדיקה יש לווודא שאין רעשים חריגים

חום מנוע ולחצי שמן, יציאה
XXx

XXxבדוק המצאות מטף כיבויחשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

xXXxניקיון כללי בחדרחשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

xXXx.ודא המצאות מכסי ההגנה של כלל החלקים הסובביםחשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

xXXx.ג צנרת האגזוז והחלקים הסובבים של המנוע"ודא המצאות מכסי ההגנה עחשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

xXXx.ודא המצאות מכסי ההגנה לציוד החשמלחשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

xXXx.ודא הארקה תקינה לחלקים הרלוונטיםחשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

xXXx.רמת מיים,רמת דלק,רמת שמן,מצבר התנעה-רמת הנוזל ,לוח הפיקוד- רשום ערכי לוח ערכים חשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

XxXי מפרטי היצרן ותכלול בדיקה בעומס"בדיקה עפחשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

XxX(אויר, דלק , שמן)החלפת מסננים חשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

Xx.בדוק שלמות רשתות הגנה למניעת כניסת גופים זרים לאזור הרדיאטורחשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

Xx.בדוק שלמות בד ופח בחיבור בין רדיאטור לקיר המבנהחשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

חשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור
שטיפת מנוע והחלפת , מצברים ומטען, מערכת בקרה חשמלית והגנות מנוע, בדיקת הגנרטור

(באם נדרש )רצועות 
XX

XX,בדיקת תקינות מערכת ההחלפות וההגנות החשמליותחשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

XXרישום נתוני פעולה המכניים, הדמיית מצב של הפסקת חשמל והפעלת צרכני החירוםחשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

XX.בצע ניקיון כללי במבנה ובגנרטורחשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

XX.פתח פקקים וודא תקינות גובה נוזל: בצע טיפול למצבריםחשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

XX.י מטלית יבשה בלבד"נקה ארונות חשמל חיצונית בלבד עחשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

XX.בדוק תקינות תאורה ותאורת חירום בחדר גנרטורחשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

XX.בדוק תקינות וקיבוע מערכת פליטהחשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

XX.בדוק שלמות בולמי זעזועיםחשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

XX.בדוק שלמות שילוטחשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

XX.בדוק שלמות לחצן עצירת חירוםחשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור



הוראות היצרן גוברות, בכל סתירה. מרכיב המערכת/הוראות אלו הינן בנוסף על הוראות היצרן - הערה 

י הוראות יצרן"עפשנתיחצי שנתיתלת חודשידו חודשיחד חודשישבועיתאור העבודהסוג הטכנאיתאור המערכתסוג התשתית

xx.בדוק הגנות מדוממות מנועחשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

xx.בדוק את המערכת בכל מצבי העבודהחשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

xxבצע טיפול מלא לגנרטור בהתאם להחיות הוראות יצרןחשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

חשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור
כיוונם יבוצעו בכל מצבי עבודת )י הנחיות יצרן "בדיקת מתחים תדרים מערכת וכיוונם מחדש עפ

.(המערכת 
xx

XXהגשת דוח מפורט הכולל מסקנות והמלצות הדרכה בנושא תפעולחשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

חשמלאי  מערכת גנרטור חירוםגנרטור

: י התקנים" שנים עפ5- מעבר לבדיקות לעיל יש לפעול ולבצע אחת ל

)הגנרטור והלוח הצמוד לו)אישור של בודק חשמל למתקן החשמל • 

 בתקנות הגנרטורים שבתקנות החשמל26תקנה • 

1987-ז"תשמ, (התקנת גנרטורים למתח נמוך)תקנות החשמל • 

X

Xסעיפי האחזקה מיכל סולרגנרטור

Xבדוק מפלס וגובה סולר והעדר נזילותמכונאימיכל סולרגנרטור

Xיש לנקז את תחתית המיכל ולבדוק להמצאות מים על ידי משחה יעודיתמכונאימיכל סולרגנרטור

X.בדוק הארקת המיכל ותקן לפי הצורךחשמלאימיכל סולרגנרטור

X.בדוק ותקן על פי הצורך את המעצרה איש אחזקהמיכל סולרגנרטור

Xבדיקת איכות הסולר ועמידתו בתקן על ידי חברה מוסמכת-יש לבדוק את הסולר איש אחזקהמיכל סולרגנרטור

סעיפי האחזקהיחידות אלפסקאל פסק

חשמלאייחידות אלפסקאל פסק
בדיקת פריקה למערכת המצברים בעומס גולל רישום מתח מצברים לכל מצבר וצילום תרמי של 

.המצברים
x

x.עדכונים טכנייםחשמלאייחידות אלפסקאל פסק

xxטיפול במערכת על פי הנחיות היצרןחשמלאייחידות אלפסקאל פסק

x.חיזוק ברגים והחלפת מסנניםחשמלאייחידות אלפסקאל פסק

UPSבדיקת מצברים כולל פריקה חלקית כל שלושה חודשיםחשמלאימצבריםXx

UPSהמגשרים והמגענים, בדוק קורוזיה וניקיון המצבריםחשמלאימצבריםXx

UPSבדוק מזוג ואוורור החדרחשמלאימצברים.xXx

UPSבדוק נתיכים ומפסקים תקיניםחשמלאימצברים.xXx

UPSבדוק כמות מים מזוקקים ומלא לפי הצורךחשמלאימצברים.Xx

UPSניקיון כל הסוללהחשמלאימצברים.Xx

UPSטעינת השוואה של כל הסוללות המצברים לפי היצרןחשמלאימצברים.Xx

UPSמתח ותדר: בדיקת תקינות פעולת השנאיחשמלאייציאה/שנאי בכניסהX

UPSבדיקת תקינות פעולת המיישרחשמלאימטען/מיישרX

UPSבדיקת תקינות העוקף הסטטיחשמלאיעוקף סטטיX

UPSבדיקת תפקוד העוקף הידניחשמלאיעוקף תחזוקה ידניX

UPSבדיקת תקינות כללית של המערכתחשמלאימערכת ניהול מצבריםX

חלונות עשן
מערך האחזקה מערכת פיקוד ומנועים לחלונות 

חשמליים לפינוי עשן
סעיפי האחזקה

חלונות עשן
מערכת פיקוד ומנועים לחלונות חשמליים לפינוי 

עשן
Xי מערכת הבקרה של גילוי האש ותבדק כחלק ממערכת זו"מערכת זו מופעלת ונבדקת עחשמלאי

סעיפי האחזקהשנאי מרכז אנרגיהמערכת חשמל

Xx.ניקיון ,נתחממות ,בדוק את החדר לטמפרטורה חשמלאישנאי מרכז אנרגיהמערכת חשמל

Xx.בדוק את מערכת האוורור והמיזוג לתקינותחשמלאישנאי מרכז אנרגיהמערכת חשמל

Xx.בדוק את מערכת התאורה לתקינותחשמלאישנאי מרכז אנרגיהמערכת חשמל

Xx.בדיקה חזותית לשלמות האביזריםחשמלאישנאי מרכז אנרגיהמערכת חשמל

xx.בדוק לגילוי רעשיםחשמלאישנאי מרכז אנרגיהמערכת חשמל

xבצע סריקה טרמוגרפית  לפני הטיפולחשמלאישנאי מרכז אנרגיהמערכת חשמל

x.בדיקה לשלמות והעדר סימני התחממות בראשי כבלים של מחת גבוה בנעלי כבל ובכבלי מתח גבוהחשמלאישנאי מרכז אנרגיהמערכת חשמל

x.מפני גישה אקראית (גידור)בדיקת תקינות מחסום חשמלאישנאי מרכז אנרגיהמערכת חשמל

x.בדיקת המצאות והתאמת השילוט לרבות שלט נלוני השנאי ושלטי אזהרהחשמלאישנאי מרכז אנרגיהמערכת חשמל

x.בדיקת חיישני טמפרטורה ומערכת התראה וניתוקחשמלאישנאי מרכז אנרגיהמערכת חשמל

x.בדיקה לשלמות המבדדים ונקיונםחשמלאישנאי מרכז אנרגיהמערכת חשמל

x.חיזוק ברגים באמצעות פתח מומנטחשמלאישנאי מרכז אנרגיהמערכת חשמל

x.ניקוי ושאיבת אבקחשמלאישנאי מרכז אנרגיהמערכת חשמל

x.הניקוי יבוצע באמצעות מסיר שומנים קר,אבק שמנוני/בקרה של ליכלוך שמנוניחשמלאישנאי מרכז אנרגיהמערכת חשמל

x.בדיקת קבלת התראות במערכת בקרת המבנהחשמלאישנאי מרכז אנרגיהמערכת חשמל

xx.יש לזמן חברה מוסמכת לביצוע שרות לשנאי ולמערכת על פי הוראות יצרןחשמלאישנאי מרכז אנרגיהמערכת חשמל

סעיפי האחזקהמערך האחזקה למערכת בקרת מבנהבקרת מבנה

xxxבדוק הסטוריית תקלותמערכת בקרת מבנהבקרת מבנה

xxבדיקת גיבוי תכנת הבקריםמערכת בקרת מבנהבקרת מבנה

hmixxבדיקת גיבוי מערכת בקרת מבנהבקרת מבנה

xx.בדיקת גיבוי הסטוריית נתוניםמערכת בקרת מבנהבקרת מבנה

xxxמעבר על מסכי מערכת ובדיקת נכונות נתוניםמערכת בקרת מבנהבקרת מבנה

xxx.בדיקת תקינות דוחות ולוחות זמניםמערכת בקרת מבנהבקרת מבנה

מערכת בקרת מבנהבקרת מבנה
שינויים לצורך השגת יעילות אנרגטית ושיפור ביצועי /בדיקת תפקוד וביצועי מערכת וביצוע שיפורים 

.מערכת
xx

x.תקינות רכיבי הבקרה,חיזוק הברגים,בדוק את לוחות הבקרה מערכת בקרת מבנהבקרת מבנה

x.בדוק וכייל את רגשי מערכת המיזוג בשיתוף עם קבלן מיזוג האוירמערכת בקרת מבנהבקרת מבנה

x.בדיקת תקינות וכיות רגשי אור וגלאי נפחמערכת בקרת מבנהבקרת מבנה

x.בדוק לוח בקרת מבנה לניקיון ולשלמות השילוטאיש אחזקהמערכת בקרת מבנהבקרת מבנה

x.בדוק שלמות כל נורות הסימון והאזעקהאיש אחזקהמערכת בקרת מבנהבקרת מבנה

איש אחזקהמערכת בקרת מבנהבקרת מבנה

:מערכות המבוקרות עי מערכת בקרת המבנה

מערכות החשמל והאלקטרומכניקה

מערכות תאורה

גנרטור חירום

(UPS)מערכות אל פסק 

מערכות מדידה

י התדירות שנקבעה בהוראות האחזקה או לאחר "הזמן גורם מוסמך לביצוע בדיקת תקינות עפ

פעולת אחד ממערכות החירום

xX

xXXי  הוראות האחזקה של יצרן המערכת"ביצוע בדיקה תקופתית עפאיש אחזקהמערכת בקרת מבנהבקרת מבנה

סעיפי האחזקהמערך אחזקה למערכת בקרת כניסהבקרת כניסה

Xxxבדיקת תקינות ושלמות הדלתות והמעבריםמערך אחזקה למערכת בקרת כניסהבקרת מבנה

Xxxבדיקת תקינות מערכת עדכון כרטיסים חכמיםמערך אחזקה למערכת בקרת כניסהבקרת מבנה

Xxxי חומר מתאים"בדיקת וניקוי הגלגאים עמערך אחזקה למערכת בקרת כניסהבקרת מבנה

סעיפי האחזקהמערך אחזקה של מערכת כריזת החרוםכריזה

איש אחזקה מערכת כריזת חרוםכריזה
יש  להכריז באמצעות מערכת הכריזה לכל קומה כאשר הסייר נמצא בקומה ומאשר את תקינות 

.כל רמקול בנפרד– המערכת 
Xx

Xx.בדוק שלמות פנל הבקרהאיש אחזקה מערכת כריזת חרוםכריזה

Xxבדיקת תקינות מצברי החירוםאיש אחזקה מערכת כריזת חרוםכריזה

Xxבדיקת תקינות הודעות החירוםאיש אחזקה מערכת כריזת חרוםכריזה

XX.הזמן לביקורת את החברה המספקת שירות למערכת הכריזהאיש אחזקה מערכת כריזת חרוםכריזה

XX.תייק האישור בתיק אישורי בטיחות– ודא קבלת אישור לתקינות המערכת איש אחזקה מערכת כריזת חרוםכריזה

סעיפי האחזקהמערך האחזקה של מערכת גילוי וכיבוי אשכיבוי אש

טכנאי מורשהמערך האחזקה למערכת גילוי וכיבוימערכת לגילוי וכיבוי
י "ת , 5210י "ת , 1220י "ת– תחזוקת מערכת גילוי וכיבוי אש תקופתית תתבצע בהתאם לתקנים 

.1597
xxX

xxX.ניקוי ובדיקה באופן יסודי של כל המרכיבים את לוח הבקרה במצבים השוניםטכנאי מורשהמערך האחזקה למערכת גילוי וכיבוימערכת לגילוי וכיבוי

טכנאי מורשהמערך האחזקה למערכת גילוי וכיבוימערכת לגילוי וכיבוי

בדיקת היציאות אל הבקרה הארצית וכל . בדיקת הקשר אל הלוח הראשי ואת לוח או לוחות המשנה

בדיקת כל האפשרויות והתקלות למיניהם והפעולות האוטומטיות שעל . אם חוברו, היציאות האחרות

לוח הבקרה לבצע הן במתח רשת והן במתח חירום

xxX

טכנאי מורשהמערך האחזקה למערכת גילוי וכיבוימערכת לגילוי וכיבוי
בדיקת כל הדגלונים על גבי החיוט והתקנה , בלוח הבקרה בצורה נאה ואסטטית, סידור כל החיווט

1220/3של דגלונים חדשים במקומות שחסר לפי הוראות חוק החשמל ותקן 
xxX

טכנאי מורשהמערך האחזקה למערכת גילוי וכיבוימערכת לגילוי וכיבוי
י "עפ, בדיקת כל הגלאים במערכת על ידי הפעלתם באמצעות מתקן גז מאושר או אמצעי אחר

הוראות היצרן ובאישור המזמין
xxX

טכנאי מורשהמערך האחזקה למערכת גילוי וכיבוימערכת לגילוי וכיבוי
, תדירות החלפת כל הגלאים בחדשים או בכאלה אשר נוקו ועברו טיפול במעבדתו של נותן השירות

פ הוראות היצרן"יעשה ע
xxX

xxX'נוריות סימום וכו, צופרים, לחצים: בדיקת תפעול אינדיבידואלית של כל אחד משאר מרכיבי המערכתטכנאי מורשהמערך האחזקה למערכת גילוי וכיבוימערכת לגילוי וכיבוי

טכנאי מורשהמערך האחזקה למערכת גילוי וכיבוימערכת לגילוי וכיבוי
אירוסול הכיבוי ועל פי /בדיקת הגלאים של מערכת הכיבוי האוטומטי תתבצע בכל גלאי ללא שחרור גז

הוראת היצרן
xxX

xxXי הנחיות היצרן"בתאום ועפ, בדיקת כמות גז הכיבוי תתבצע בלי להסתמך על מד הלחץטכנאי מורשהמערך האחזקה למערכת גילוי וכיבוימערכת לגילוי וכיבוי

טכנאי מורשהמערך האחזקה למערכת גילוי וכיבוימערכת לגילוי וכיבוי
אירוסול /נפץ/יתבצע תוך ניתוק הסולינואיד (מיכלי גז)בדיקת כל מערך הכיבוי בגז או באירוסול 

אירוסול/למניעת שפיכת גז הכיבוי
xxX

xxXי הוראות היצרן"נפצים יש להחליף במועדים עפטכנאי מורשהמערך האחזקה למערכת גילוי וכיבוימערכת לגילוי וכיבוי

טכנאי מורשהמערך האחזקה למערכת גילוי וכיבוימערכת לגילוי וכיבוי
לוח , צופרים, לחיצים, נוריות סימון, בתי גלאים, צנרת, חיווט: בדיקת יציבות כל הרכיבים במערכות

או לוחות בקרה משניים וכל פריט נוסף השייך למערכות וחיזוקם כדבעי אם אינם יציבים
xxX

סעיפי האחזקהמערך האחזקה למערכת כיבוי אש פנימיתכיבוי אש פנימי

Xxגלגלון, מזנק, בדוק מלאי בעמדה לפי הרשימה זרנוקטכנאי מורשהעמדת כיבוי אש פנימיתכיבוי אש פנימי

Xx.בדוק נזילות מים בצנרת כיבוי האש של הברזים ותקן בהתאם לצורךטכנאי מורשהעמדת כיבוי אש פנימיתכיבוי אש פנימי

Xx.בדוק ניקיון העמדהטכנאי מורשהעמדת כיבוי אש פנימיתכיבוי אש פנימי

טכנאי מורשהעמדת כיבוי אש פנימיתכיבוי אש פנימי
ותלה אותם " מבצעי"לאחר מכן קפל אותם בקיפול , פרוס אותם ובדוק תקינותם, הוצא את הזרנוקים

.בארון העמדה כשהם עטופים בניילון
X

טכנאי מורשהעמדת כיבוי אש פנימיתכיבוי אש פנימי

. נקה חיבורים מהירים ומרח ווזלין.בדוק אותו ולאחר מכן גלגל אותו,  פרוס את צינור הגומי של גלגלון

שמן צירי דלת . בצע תיקונים וצבע לפי הצורך, בדוק חלודה.  בדוק אטמי ברזים וחיבורים לגלגלון

גרז /שמן. השלם שילוט חסר. בצע תיקוני צבע אם נדרש. בדוק את ארון כיבוי האש לתקינות. הארון

.את צירי הברזים

X

Xרשום סוג הבדיקה והתאריך בטופס הנמצא בעמדהטכנאי מורשהעמדת כיבוי אש פנימיתכיבוי אש פנימי

Xקיום מטף לפי הרשימהטכנאי מורשהמטפיםכיבוי אש פנימי

XX.המחוג של המנומטר על הירוק- בדוק תקינות המטף טכנאי מורשהמטפיםכיבוי אש פנימי

X.הזמן חברת שרות לבדיקת תקינות המטפיםטכנאי מורשהמטפיםכיבוי אש פנימי

סעיפי האחזקהדלתות אשדלתות אש

Xx.אבחן פעולה תקינה - בצע בדיקת תפעול לדלת דלתות אשדלתות אש

Xx.תקן בהתאם לצורך.בדוק צירי דלתות ועוצר הדראולי או מנגנון סגירה קיים לתפקוד נאות דלתות אשדלתות אש

Xx.בדוק ידיות בהלה לתקינות ותפקו נכון דלתות אשדלתות אש

X.יש לזמן חברה חיצונית או עוב מוסמך לקבלת אישור תקינות הדלתותדלתות אשדלתות אש

סעיפי האחזקהמערך האחזקה כללי של פנים המבנהאחזקה כללי

X.שימון פוליטורה ותיקוני צבע או פורמייקה כנדרש- משקופים ומסגרות , דלתות, טיפול בעץאיש אחזקהאחזקת פנים המבנה כלליפנים

איש אחזקהאחזקת פנים המבנה כלליפנים

:שטיחים וחיפוי ריצפה אחר ,  פיויסי

. קצוות ופנלים, תיקון מפגעים במשטח

הדבקה והשלמת חלקים פגועים ופגומים ריהוט , ביצוע חיתוך

.שימון וחידוש, הדבקת פורמייקה, ביצוע תיקוני צבע, לפי הצורך, בדיקה וחיזוק

X

X.חיזוק ושימון, בדיקה- פרזול איש אחזקהאחזקת פנים המבנה כלליפנים

X.ניקוי מונע של סיפונים בכיורים ובדיקת נזילות- שירותים איש אחזקהאחזקת פנים המבנה כלליפנים

X.החלפת או ציפוי מחדש של אביזרים שהתקלפו מצבע או ניקלאיש אחזקהאחזקת פנים המבנה כלליפנים

Xהחלפת חלקים כנדרש, ניקוי ותיקוני צבע, יישור- תקרות ביניים  וגופי תאורה , תקרות אקוסטיותאיש אחזקהאחזקת פנים המבנה כלליפנים

X.החלפת מצברים ונורות כנדרש, בדיקת תאורת חרום ושילוט יציאה- תאורת חרום איש אחזקהאחזקת פנים המבנה כלליפנים

X.אטימות, בדיקת ושימון פרזול- חלונות איש אחזקהאחזקת פנים המבנה כלליפנים

סעיפי אחזקהמערכות-בדיקות יומיות מערכות-בדיקות יומיות 

בצע סבב בחדרי מכונות ודא פעילות תקינה של כלל המערכותמיזוגמערכות-בדיקות יומיות 

בדוק במערכת הבקרה את מערכות המיזוג ודא פעולה תקינהמערכות-בדיקות יומיות 

.בדוק לוג תקלות והתראות וטפל בהתאם להםמערכות-בדיקות יומיות 

סייר במתקן ובצע בדיקה ויזואלית תקינות מערכות ולוחותחשמלמערכות-בדיקות יומיות 

בדוק דוח תקלות במערכת בקרת מבנהמערכות-בדיקות יומיות 

בדוק הספקים במערכת בקרת מבנהמערכות-בדיקות יומיות 

. במערכת בקרת המבנהupsבדוק את מערכות ה מערכות-בדיקות יומיות 

.דלק,שמן,לאיתור דליפות -בדיקה ויזואלית גנרטורמערכות-בדיקות יומיות 

.יש לבדוק חימום מנוע תקין על ידי נגיעה בראש מנועמערכות-בדיקות יומיות 

.בדיקה ויזואלית למניעת דליפות- מערכת קירור מערכות-בדיקות יומיות 

.ובדיקת הלוח להתראות,לניקיון ,בדיקה ויזואלית לגנרטור לשלימות והמצאות כל מכסי ההגנה מערכות-בדיקות יומיות 

של כלל המערכות ופעל בהתאם-בצע מעבר על דוח תקלות כללי בקרת מבנהמערכות-בדיקות יומיות 

מערכות-בדיקות יומיות 
בטיחות ,כיבוי,חשוב לבצע סקירה של המערכות העיקריות -בצע סקירה של המערכת באופן כללי 

.חדרי אנרגיה ולוודא פעולה תקינה ללא תקלות,

.בצע סבב בחדרי מכונות ודא פעולה תקינה ללא חריגים ונזילות מכונותמערכות-בדיקות יומיות 

אישורים סטטורייםבדיקת אינטגרציה
 ביצוע בדיקת אינטגרציה לצורך קבלת רישוי עסק שנתי מרשות הכיבוי כולל  הפקה וחתימה על

.האישורים הנדרשים מרשות הכיבוי
x

xהשתתפות בבדיקות וסיורים של רשות הכיבוי ויועץ הבטיחותאישורים סטטורייםאישורים סטטוריים

סעיפי אחזקהVRFמערך אחזקה מערכת מיזוג

טכנאי מיזוג מרכזית מסוג השבת חוםVRFמערכת מיזוג
 LPM… ספיקות.... יציאה .. מים כניסה ' טמפ, PSI...... שמן, PSI......דחיסה, PSI..... לחץ יניקה

X ווודא תקינות לפי הוראות יצרןAMPER..... וצריכת זרם 

X.הוספת שמן לפי הצורך, בדיקת כמות השמן במדחסיםטכנאי מיזוג מרכזית מסוג השבת חוםVRFמערכת מיזוג



הוראות היצרן גוברות, בכל סתירה. מרכיב המערכת/הוראות אלו הינן בנוסף על הוראות היצרן - הערה 

י הוראות יצרן"עפשנתיחצי שנתיתלת חודשידו חודשיחד חודשישבועיתאור העבודהסוג הטכנאיתאור המערכתסוג התשתית

X.תיקונן ומילוי גז בהתאם, כמות הגז ואיתור דליפות גז, בדיקת שלמות הצנרתטכנאי מיזוג מרכזית מסוג השבת חוםVRFמערכת מיזוג

X.בדיקת שסתומיםטכנאי מיזוג מרכזית מסוג השבת חוםVRFמערכת מיזוג

X.בדיקה ורישום זרמים ומתחים של כל המנועים החשמלייםטכנאי מיזוג מרכזית מסוג השבת חוםVRFמערכת מיזוג

X.רצועות איזון והרחקת עצמים זרים, בדיקת תקינות מפוחי המעבהטכנאי מיזוג מרכזית מסוג השבת חוםVRFמערכת מיזוג

X.הקשב לרעשים חריגים בסביבת יחידות העיבויטכנאי מיזוג מרכזית מסוג השבת חוםVRFמערכת מיזוג

X.החלפת מסננים/ניקויטכנאי מיזוג מרכזית מסוג השבת חוםVRFמערכת מיזוג

X.ניקוי סוללות והרחקת גורמים זריםטכנאי מיזוג מרכזית מסוג השבת חוםVRFמערכת מיזוג

X.מתיחת רצועות והחלפתם במידת הצורךטכנאי מיזוג מרכזית מסוג השבת חוםVRFמערכת מיזוג

X.למים ולחשמל/בדיקת שלמות חיבורים לתעלותטכנאי מיזוג מרכזית מסוג השבת חוםVRFמערכת מיזוג

Xשיפועי ניקוז לרבות בדיקת זרימה לניקוז מים, בדיקת שלמות בריכת הניקוז וניקיונהטכנאי מיזוג מרכזית מסוג השבת חוםVRFמערכת מיזוג

X.בדיקת מערכת הפיקודטכנאי מיזוג מרכזית מסוג השבת חוםVRFמערכת מיזוג

X.בדיקת שלמות הבידוד ביחידה וניקיוןטכנאי מיזוג מרכזית מסוג השבת חוםVRFמערכת מיזוג

X.הוספת או החלפת השמן לפי תוצאות הבדיקה, שליחה למעבדה, בדיקת טיב השמן במדחסיםטכנאי מיזוג מרכזית מסוג השבת חוםVRFמערכת מיזוג

X(קיץ וחורף)בצע בדיקה חצי שנתית לפני כל תחילת עונה טכנאי מיזוג מרכזית מסוג השבת חוםVRFמערכת מיזוג

סעיפי אחזקהמערך אחזקה ליחידת קירור מיםמיזוג

...... מים כניסה ' טמפ, PSI...... שמן, PSI......דחיסה, PSI.....רשום לחץ יניקהטכנאי מיזוגיחידת קירור מיםמיזוג

℃

X......יציאה  

X.הקשב לרעשים חריגיםטכנאי מיזוגיחידת קירור מיםמיזוג

X.בדוק אי המצאות כתמי שמן ומים מסביב ליחידהטכנאי מיזוגיחידת קירור מיםמיזוג

X.נקה מסננים במערכות המיםטכנאי מיזוגיחידת קירור מיםמיזוג

X.בדוק תקינות הבידודטכנאי מיזוגיחידת קירור מיםמיזוג

X.בדוק וכייל במידת הצורך- ומדי לחץ ' מדי חום מדי טמפטכנאי מיזוגיחידת קירור מיםמיזוג

X.בדוק הצנרת לרעידות ותפסנים רופפיםטכנאי מיזוגיחידת קירור מיםמיזוג

Xכוון וכייל אביזרי פיקוד למדחסטכנאי מיזוגיחידת קירור מיםמיזוג

X.(בדוק קודם הוראות היצרן)החלף שמן טכנאי מיזוגיחידת קירור מיםמיזוג

X.בדוק הידוק ברגיםטכנאי מיזוגיחידת קירור מיםמיזוג

X.בדוק תקינות משאבות שמן מנועטכנאי מיזוגיחידת קירור מיםמיזוג

X(י הוראות היצרן"באם נדרש עפ)סוך את מיסבי המנוע טכנאי מיזוגיחידת קירור מיםמיזוג

X.ז מקומי"חזק חיבורי חשמל במנוע ובמפחשמלאייחידת קירור מיםמיזוג

X.אמפר..... בדוק עומס המנוע ורשום זרם פעולה חשמלאייחידת קירור מיםמיזוג

X.בדוק בידוד קו ההזנה למנועחשמלאייחידת קירור מיםמיזוג

X.צנרת גז קירור ואביזריה. בדוק הארקת המנועחשמלאייחידת קירור מיםמיזוג

X.הפעל ובדוק תקינות ברזי סגירה שוניםטכנאי מיזוגיחידת קירור מיםמיזוג

X.בדוק תקינות שסתום ביטחון במעבהטכנאי מיזוגיחידת קירור מיםמיזוג

X.בדוק תקינות שסתום סולנואידיטכנאי מיזוגיחידת קירור מיםמיזוג

X.בדוק תקינות שסתום התפשטות משווה לחץ חיצון ורגשטכנאי מיזוגיחידת קירור מיםמיזוג

X.בדוק תקינות הבידוד וציפוי הבידוד בצנרת היניקהטכנאי מיזוגיחידת קירור מיםמיזוג

X.החלף אבנים לפי הצורך, בדוק מצב מסנן מיבשטכנאי מיזוגיחידת קירור מיםמיזוג

X.בדוק פיקוד ובקרהטכנאי מיזוגיחידת קירור מיםמיזוג

X.בדוק פעולת מגן קפיאהטכנאי מיזוגיחידת קירור מיםמיזוג

מיזוג
יחידת קירור מים

טכנאי מיזוג

ציין כל אביזר פיקוד שנבדק ואת תחום פעולתו . בדוק פעולת מערכת הפיקוד והבקרה בשלמותה

X.בזמן הבדיקה

X.נקה את מכלול היחידה מלכלוך ומחלודהטכנאי מיזוגיחידת קירור מיםמיזוג

X.בצע תיקונים כלליים בדודטכנאי מיזוגיחידת קירור מיםמיזוג

X.בצע תיקוני צבע סופייםטכנאי מיזוגיחידת קירור מיםמיזוג

סעיפי אחזקהמערך אחזקה למזגנים מפוצליםמיזוג

בדוק טמפרטורת אויר בכניסה טכנאי מיזוגמזגן מפוצלמיזוג

℃

ביציאה , ......... 

℃

)חשב ההפרש , .מהמזגן.........  

℃

  12).X

X.רעידות וחלקים משוחררים, מפוח העיבוי ומפוח המפזר לרעשים, המדחס: בדוק מכלולי המכונהטכנאי מיזוגמזגן מפוצלמיזוג

X.בדוק ניקיון יציאת ניקוז המיםטכנאי מיזוגמזגן מפוצלמיזוג

X.החלף או נקה, בדוק מסנן אויר ומסגרותטכנאי מיזוגמזגן מפוצלמיזוג

X.כפתורי הפעלה מעבר חמום סידור, תרמוסטט, בדוק אביזרי פיקודטכנאי מיזוגמזגן מפוצלמיזוג

X.בדוק מגן השהיה למדחס ובדוק בידודטכנאי מיזוגמזגן מפוצלמיזוג

X(קיץ, חורף)בצע תכולת בדיקה תלת שנתית חודשית לפני כל עונה טכנאי מיזוגמזגן מפוצלמיזוג

XX.ישר צלעות המאייד, בדוק ניקיון הסוללה וניקוז בריכת המיםטכנאי מיזוגמזגן מפוצלמיזוג

XX.נקה גרילים מלכלוך ואבקטכנאי מיזוגמזגן מפוצלמיזוג

XX.בדוק שלמות בידוד תרמי על מכסים וגוף היחידהטכנאי מיזוגמזגן מפוצלמיזוג

X.ובצע שטיפה בלחץ (לאחר הסרת המכסה)נקה פנים יחידת העיבוי מאבק ולכלוך טכנאי מיזוגמזגן מפוצלמיזוג

X.בחריטה' בדוק מספור המזגן והשלמתו בשילוט סנדוויץטכנאי מיזוגמזגן מפוצלמיזוג

X.בדוק והדק חיבורי חשמל ביחידה ובדוק רציפות הארקהחשמלאימזגן מפוצלמיזוג

X.בדוק שאין מגע בין צינורות רועדים, בדוק חיזוקי חלקי פנים היחידהטכנאי מיזוגמזגן מפוצלמיזוג

X.החלף או חזק לפי הצורך.  בדוק מתלים קפיציים וחיזוקיםטכנאי מיזוגמזגן מפוצלמיזוג

X.ישר צלעות המעבה לפי הצורך, בצע תיקוני צבעטכנאי מיזוגמזגן מפוצלמיזוג

מערך האחזקה של מערכות החשמלחשמל

סעיפי האחזקהמערך אחזקה ללוחות חשמל פיקוד ובקרהלוחות חשמל

X.בדיקת פעולת כל נורות הסימון והאזעקהחשמלאילוחות חשמל פיקוד ובקרהלוחות חשמל

X.הקשב לרעשים חריגיםחשמלאילוחות חשמל פיקוד ובקרהלוחות חשמל

X.חזק והשלם שילוט בלוחחשמלאילוחות חשמל פיקוד ובקרהלוחות חשמל

X.מדוד ורשום זרמי פעולה של מנועיםחשמלאילוחות חשמל פיקוד ובקרהלוחות חשמל

X.רשום זרם ומתח בכל פזה, בדיקה וכיול מדי זרם ומתחחשמלאילוחות חשמל פיקוד ובקרהלוחות חשמל

X.מתגים ולחצנים, בדוק פעולת מפסקיםחשמלאילוחות חשמל פיקוד ובקרהלוחות חשמל

X.חיזוק תפסים לראשי כבלים נכנסים ויוצאיםחשמלאילוחות חשמל פיקוד ובקרהלוחות חשמל

X.בסיסי מבטיחים שלמים/בדוק נתיכים שלמים ומתאימיםחשמלאילוחות חשמל פיקוד ובקרהלוחות חשמל

X.וודא שאין פיח, בדוק מגעי המפסק הראשי ומפסיקים נקיים שלמיםחשמלאילוחות חשמל פיקוד ובקרהלוחות חשמל

X.חבורים ומהדקים בכל לוח, הידוק ברגי מגעיםחשמלאילוחות חשמל פיקוד ובקרהלוחות חשמל

X.(דחוס)נקה מגעים באמצעות חנקן יבש חשמלאילוחות חשמל פיקוד ובקרהלוחות חשמל

X.נקה באופן סופי בשואב אבק תעשייתיחשמלאילוחות חשמל פיקוד ובקרהלוחות חשמל

X.ממסרי זמן ויחידות פיקוד, בדיקת ממסריםחשמלאילוחות חשמל פיקוד ובקרהלוחות חשמל

X.בדוק פעולת מנגנוני המפסקים הראשייםחשמלאילוחות חשמל פיקוד ובקרהלוחות חשמל

X.ריסוס נקודות המגע החשמליות בלקטרסולחשמלאילוחות חשמל פיקוד ובקרהלוחות חשמל

X.הפעלה ללא ציוד של כל מעגלי הפיקוד ובדיקת פעולה נכונה של כל הפונקציותחשמלאילוחות חשמל פיקוד ובקרהלוחות חשמל

X.הגוף והדלתות, בדיקת הארקת הלוחחשמלאילוחות חשמל פיקוד ובקרהלוחות חשמל

X.בדוק שלמות תכניות הלוחחשמלאילוחות חשמל פיקוד ובקרהלוחות חשמל

X.תיקוני צבע ושימון צירים, ניקוי חיצוניחשמלאילוחות חשמל פיקוד ובקרהלוחות חשמל

X.בדוק איזון הפזות ושפר לפי הצורךחשמלאילוחות חשמל פיקוד ובקרהלוחות חשמל

X.בדוק פעולת קבלים ואוטומט שמירת כופל הספקחשמלאילוחות חשמל פיקוד ובקרהלוחות חשמל

חשמלאילוחות חשמל פיקוד ובקרהלוחות חשמל

ושמור  (דוםצילום אינפרה א)מחברים ומפסקים באמצעות ציוד מתאים , כבלים, בדוק חום הלוח

X.תיעוד לבדיקה 

X.(גנרטור)בדוק פעולת מפסק מחלף לפעולת חירום חשמלאילוחות חשמל פיקוד ובקרהלוחות חשמל

סעיפי האחזקהי חוק"בדיקות עפבדיקות רגולטיביות

עובד מוסמךאישורים סטטורייםבדיקת אינטגרציה
 ביצוע בדיקת אינטגרציה לצורך קבלת רישוי עסק שנתי מרשות הכיבוי כולל  הפקה וחתימה על

.האישורים הנדרשים מרשות הכיבוי
x

xהשתתפות בבדיקות וסיורים של רשות הכיבוי ויועץ הבטיחותעובד מוסמךאישורים סטטורייםאישורים סטטוריים


